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Eurofins Miljø Vand A/S
Lådelundvej B5
0000 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVRI/AT: DK-29822S80

AR-22-C§-220§4608-Ol
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c40003240

10.06.202?

Taulerv Vandvasrk Amha
Jens Tirue*ensv*j 44
?000 Fredericia
Att.: Peter $torgaard

Rapportnr,:

Satcnnr":

Kun*enr.:

Modt. riatc:

Prøvested:
Udtagn i ngsadresse:
l,rsvetype:
Prøveudtagning:
Provetager:
Analyseperiode:

Taulov Vandværk - Taulev Kirkeve.i 50, laphane - 74499 - l4§07001§97
Taulov Kirkevej 50, 7000 Fredericia
Drikkevand - Gruppe A parametre

10.06.?02? kt.09:49
Eurofins tulitjø Vand A/3 WHTE

10.0s.2022 - 14.0S.2022

Prøvemærke: K.okkeir

Lab prøvenr: oif,-. ull-

81 1 30785
Enhed Kravvaerdier "n

Min. Max.

DL. Metode o) Urel

{%}

Farvetå|, Pl

Turbiditet

Mikrobiolagi
Coliforme bakterier 37'C

Escherichia coli

Kimial ved 22"C

Metatlar
Jern (Fe)

Optysninger fra prøvetagar
Akkrediteret prøvetasning

pH

PrØvetagning uden flush

Vandtemperstur

Ledningsevne ved 20'C

Prøvens lugt

Prøvens smag

<1

(1

10

3.1

0_23

0.054

7"8

Udførl

15.5

490

lngsn

N0rmal

mg Ptll

FNU

MPNI100 ml

MPN/100 ml

CFulml

mg/l

pH

.C

pSlcm

415
A1g

A 0.25',)

Å 0.25"1

A 0.15"r

i5

I

i.m.

i.rn.

?00

n?

1 D§iEN l§0 7887:2012, metode C

0.05 D§/EN I§0 7027-1: 2016.

1 ISO 9308-2:2012

1 l§O 930&2:20'12

1 l§O 622211999

0.01 sM 31?0 tcP-0Es A 20

D$ lS0 56S7§,MST-0rikkevand. Mår

DSIEN l§0'105?3:20'12

D$ tso 19458,D§ iSO 5667-5

DS/EN ISO rM58:2006

15 DSIEN 27888:2003 (ved 20'C)

" QrEanolsptisk

'OrsanolBptisk

250il

l"rnderleveråndør:

A: Eurofins Miljøp/S (0§ FN lSOllEC 17025 OANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miliøministeriets bek.nr. 2361 al 26. november 202'f (Drikkevåndsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Fredericia Kommune, Kopimodtager drikkevand, Gothersqade 20, 7000 Fredericia
Taulov Vandværk Amba " Søren Oversaard, Jens Thuesensvej 44, 7000 Fredericia
Vand-§chmidt ÆS , info@vand-schmidt.dk, Platinvej 5S, §O00 Kolding

Teqnforklari nE:

<: mindre etrd

>: siørre encl

#: ingsparametre erpåvist
DL: Delektionsgrænæ

Kundecenter
Tlf; 70224?56

Rentvand@ourafins.dk

'Ii lkke omtaltet af akkredileringen

i-p.: ikke påvist

i.ftr.: ikke måleii§
§): udfønafuRderleYerandøi

14.0§"2S?2

Eurofins Miljø Vand Pl§
Kundecentor

Urel (%): Ekspanderede relative må,eNikkerhed med dæknlngsfaktsr ?. Ftr ssultater'på detekiicnsgtæfiænieeau k&0 usikkerhfiden v#e siøtre end oplyst på rapporten.
5 ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logarilmeret standardafvigelss

it): Miliøministeriets bek.nr. ?361 af?6, november 2021 (Prtkkevandsbekendig6relsail). side I af 1

Prøyningsreslltalerne selder sdelskkende fer de{si uEdessqte prøyo{r}.

RåFporten må ikke q€n$iye§, lndtageo i sin hslir6d, ud6n prfini{gsråbdEttriets slrif$igs godksndaåre.


